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OCENA OKRESOWA 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu 

publicznego w Gozdnie za okres od stycznia do grudnia 2023 roku. 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), mi. 12 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r., poz. 537 ze 

zm.) i § 22, w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniami z badat't próbek wody pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego 

i wewnętrznej kontroli Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Paderewskiego 20, 

68-300 Lubsko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach dokonał okresowej oceny 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu publicznego w Gozdnie. 

Wodociąg publiczny w Gozdnie 

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Żarach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej 

prowadzonej przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. Paderewskiego 20 w Lubsku 

w 2023 r., pobrano do badat't fizykochemicznych i mikrobiologicznych: 

próbki wody z nadzoru sanitarnego: 

1) w ramach parametrów grupy A - 4 próbki i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B, 

próbki wody z kontroli wewnętrznej: 

2) w ramach parametrów grupy A - 4 próbki i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B. 



Ogółem, do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek w ramach parametrów grupy A 

i 2 próbki w ramach parametrów grupy B. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stałych punktów 

monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Gozdnie, zgodnie 

z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez PPIS w Żarach. 

Próbki wody zostały pobrane zgodnie z zakresem badall zawartym w załącznikach 1-4 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W większości wyniki badań wody odpowiadały 

wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym ww. rozporządzenia, za wyjątkiem jednej 

próbki, w której stwierdzono przekroczenie parametru żelaza. Podjęto działania naprawcze 

i przywrócono odpowiednią jakość wody pod względem fizykochemicznym. 

Po dokonaniu oceny okresowej i po analizie wyników badania wody, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Żarach informuje, że mieszkańcy zaopatrywani przez wodociąg publiczny 

w Gozdnie, korzystali z wody przeznaczonej do spożycia () jakości odpowiadającej wymaganiom 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294). 
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